
【604号室漏水調査】

ユニットバス壁面点検口、キッチン点検口内配管部、洗面化粧台収納部点検口から床下調

査。開口部が狭くスコープカメラの届く1M程度の範囲での床下に顕著な漏水はみられませ

んでしたが、キッチン点検口から洗濯機、下駄箱方向の床下の一部(603号室と隣接する壁

付近の床束)に漏水痕がみられ、また603号室調査時と同様のカビが発生していました。

各所排水テストを行うも、床下の状況に変化はみられません。

ベランダ部給湯器から給水給湯管耐圧テストを行い、給水管で10分経過後04Mpa→

0.25Mpa、給湯管で10分経過後0.4Mpa→0.3Mpaの圧力低下がみられました。

【603号室給水給湯管耐圧テスト】

ベランダ部給湯器から給水給湯管へ耐圧テストを行いましたが、顕著な圧力低下はみられ

ませんでした。

今後の原因調査には現在の503号室の漏水状況の確認が必要となり、これまでの調査で下記

のような原因が考えられます。

①503号室の漏水が収束している場合、604号室内でのこぼし水等の可能性。

②503号室の漏水が断続的な場合、上階水回り使用時の排水等の可能性。(専有部内に共用

排水管があります)

③503号室の漏水が継続的な場合、604号室の給水給湯管から漏水の可能性。
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No.3
洗面脱衣所

(605号室に隣接する水回り)
No.4

ユニットバス

(605号室に隣接する水回り)

No.1 No.2 604号室

No.7 スコープカメラ調査 No.8
ユニットバス排水トラップ付近

漏水はみられません

No.5
壁面点検口　ビスが1箇所抜けず

点検口蓋が外せません
No.6

ユニットバス給水給湯管立上がり部

漏水はみられません

2



No.11
浴槽排水口付近

漏水はみられません
No.12

洗い場側

漏水はみられません

No.9
ユニットバス排水トラップ付近

漏水はみられません
No.10

ユニットバス排水トラップ付近

漏水はみられません

No.15 15 スコープカメラ調査 No.16
給水配管部

漏水はみられません

No.13 洗面化粧台収納部 No.14 床下点検口内
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No.19
キッチンと洗濯機置き場

(603号室に隣接する水回り)
No.20 キッチンシンク下配管部

No.17
給湯配管部

漏水はみられません
No.18

ユニットバス天井点検口から撮影

ユニットバスと洗面化粧台の間に

共用排水管があります

No.23
603号室に隣接する壁際の床に

カビが発生しています
No.24

洗濯機置き場付近の床束に

漏水痕がみられます

No.21 キッチンシンク下配管部 No.22 スコープカメラ調査
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No.27
防水パンや排水ホースの接続に

不具合はみられません
No.28

浴槽排水テスト

床下の状況に変化はありません

No.25
洗濯機置き場付近の床束に

漏水痕がみられます
No.26 洗濯機排水テスト

No.31
キッチン排水テスト

床下の状況に変化はありません
No.32

パイプシャフト内　水道メーター

ネジ部が固着し外せません

No.29
洗面化粧台排水テスト

床下の状況に変化はありません
No.30

トイレ排水テスト

床下の状況に変化はありません
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No.35 給水管に0.4Mpa No.36 10分程度で0.3Mpaへ圧力低下

No.33 ベランダ部給湯器 No.34 給湯器から給水給湯管耐圧テスト

No.39 10分程度で0.25Mpaへ圧力低下 No.40 603号室ベランダ部

No.37 給湯管耐圧テスト No.38 給湯管へ0.4Mpa
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No.43 顕著な圧力低下はみられません No.44 給湯管耐圧テスト

No.41 給水管耐圧テスト No.42 給水管へ0.4Mpa

No.45 給湯管へ0.4Mpa No.46 顕著な圧力低下はみられません
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